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8488 Turbenthal

ROSENHEIM

Grundlagen

In Anlchnung an
EN IS0 12567-1: 2010
Warmelechnisches Verhallen

von Fenslern una | diren - Be
stimmung des Warmodurch-
gangskoefiizienien millels des
Heizkaslenverfahrens, lTeil 1;
Kompletle Fensler und Tdien

Schweiz

rProdukt  Innentur, einfligelig

Bezeichnung TTjTDPf59.A (mit Aufdopplung MF)
985 mm x 2110 mm / Tlrblattmall / Nennmalf
Autenmafs (Bx H) 1000 mm x 2120 mm / Bezugsmall

Blendrahmen Holz, auf der Wand montiert, Wanddicke

Ealgg__{hdaterial}__l‘qwr? mm -

Funktionstir 59 mm dick, mit Einfachfalz

Absperrung: HDF-Platten, Gesamtdicke ca. 4 mm

Rahmen: Massivholz-Brandschutz-Verbundrahmen,
umlaufend

~ Spezial-Brandschutz-Schallddamm-Einlage

——  Verwendungshinweise

Tarblatt (Aufbau) Einlage:

Offnungsart Drehﬁijgelt[]r Diesel I—fmmerh:hlj dien.t ZUm
S —  Nachweis des Warmedurch

1 Dichtung im Ti.':raufschlag, 1 Dichtung in der Zarge, gangskoeffizienten (.. Der er-
Dichung 1 absenkbare BDdEﬂdiGhtUﬂg Im Tl'.l'_l"_tﬂﬂtt E::::E:LT;:EHJIfﬂig:i:lnc:'lﬁig?
Turblatt auf der Schliel3seite mit einer zuséatzlichen Nachweis des Warmeschulzes

: : : . : im Rahmen der Kennzei
Besonderheilen 30 mm dicken Aufdopplung mit Warmeschutzeinlage St S homeu

(detaillierter Aufbau unter Probekérperbeschreibung) den
Gultigkeit

Die genannten Dalen und Er-
gebnisse bezichen sich aus-
schlieftlich auf den gepriften
und beschriebenen Gegen-
stand. Die Priafung des Wi
medurchgangskoelflizienlen
ermdglichl keine Aussage Gber
weilere leisiungs- und quali-
ldlsbeslimmende Eigenschal-
ten der vorliegenden Konstruk-
lion.

Warmedurchgangskoeffizient
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Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH)
Stv, Prifstellenleiter

ift Rosenheim
11. Dezember 2012

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.
Prifstellenleiter

Verdffentlichungshinweise

Fs gill das ift-Merkblall ,Bedin
gungen und Hinweise zur Be
nutzung von ift-
Prifdokumentationen”,

Das Deckblati kann als Kurz-
fassung verwendel werden,

Bauphysik Bauphysik Inhalt
Der NMachweis umlassl insge-
samt 14 Seiten
1 Gegenstand
2  Durchidhrung
% 3 Linzelergebnisse
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